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El gas natural ha tenido un papel importante a los largo de la historia para el desarrollo 
humano. El gas natural surge de la descomposición de materia orgánica que a ciertas 
condiciones de presión y temperatura en un periodo de millones de años. El gas natural 
se puede encontrar de manera asociado y no asociado, el cual depende de la ubicación 
del yacimiento. El gas natural y el gas licuado de petróleo son combustibles fósiles pero 
diferentes en cuanto a su composición, obtención, procesamiento, transporte y 
comercialización. La finalidad de la monografía describe el dimensionamiento para la 
extensión de red el tipo de tubería el diámetro correcto, el espesor adecuado para poder 
transportar el gas natural para el grifo PRIMAX MONTREAL para poder cumplir el 
funcionamiento correcto del compresor y así poder abastecer de manera óptima los 




Natural gas has played an important role throughout history for human development. 
Natural gas arises from the decomposition of organic matter that under certain 
conditions of pressure and temperature over a period of millions of years. Natural gas 
can be found in an associated and non-associated manner, which depends on the 
location of the deposit. Natural gas and liquefied petroleum gas are fossil fuels but 
different in terms of their composition, procurement, processing, transport and 
marketing. The purpose of the monograph describes the dimensioning for the extension 
of the network the type of pipe the correct diameter, the adequate thickness to be able to 
transport the natural gas for the PRIMAX MONTREAL tap to be able to fulfill the 
correct functioning of the compressor and thus be able to supply optimally the 
dispensers. (OSINERGMIN, 2014). 
 










Tabla de Abreviatura 
GLP: Licuado de petróleo 
PMg: Peso molecular del gas 
PSI: libra sobre pulgada al cuadrado  
GE: Gravedad específico  
ρ: Densidad del gas. 
µ: Viscosidad del gas (ug) 
Z: Factor de compresibilidad del gas (Z) 
Bg: Factor volumétrico de formación del gas (Bg) 
v: Volumen específico (v) 
Cg: Compresibilidad isotérmica del gas (Cg). 
Ma: Peso Molecular aparente de una mezcla de gas. 
Mi: Peso molecular del componente i en la mezcla. 
yi: Fracción molar del componente i en la mezcla. 
pcP : Presión Crítica. 
pcT : Temperatura Crítica. 
Q: Caudal  
W: Constante de Weymouth. 
Z: Factor de compresibilidad del gas. 
E: Coeficiente de eficiencia. 
Pi: Presión absoluta al inicio del tramo en kg/cm2. 
Pf: Presión absoluta al final del tramo kg/cm2. 
LE: Longitud de cálculo del tramo de tubería en km. 
mP : Presión media 
S: Tensión de fluencia  
D: Diámetro nominal exterior de la tubería  
T: Espesor nominal de pared de la tubería  
F: Factor de diseño (adimensional) 
E: Factor de la junta longitudinal (adimensional) 
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La Empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A. en su calidad de Concesionaria 
del Gobierno Peruano para la distribución de Gas Natural Para las Ciudades de Lima y 
Callao, el cual ejecutara un proyecto integral que contempla el estudio, construcción, 
operación comercial y mantenimiento de una red de ductos para distribución de gas 
natural. Dentro de estos alcance, Gas Natural de Lima y Callao ha construido una 
extensión de red y tubería de conexión para interconexión al Sistema de Gas Natural de 
la Estación PRIMAX MONTREAL, en el distrito de Santiago de Surco en el cruce de la 
Av. Benavides y Caminos del inca, se instaló una válvula de servicio con extensora de 
Ø 3 pulgadas que deriva de un empalme de una válvula existente ubicada entre el cruce 
de la Av. Caminos del Inca con Ca. Monserrate (CONSTRUCERT, 2011). 
 
Los cálculos se realizaron cumpliendo con los requisitos exigidos por las normas 
correspondientes y el reglamento Nacional de Edificaciones y la Ordenanza Nº 203 del 
Reglamento para la ejecución de obras en Área de Dominio Público (p, 3). 
 
1.2 Planteamiento del problema y problemática 
 
1.2.1 Planteamiento del problema 
 
El proyecto de la extensión MONTREAL se realizó en una avenida de alto 
tránsito de clase 4 con edificios de cuatro pisos a mas en su alrededores sobre el nivel 
del terreno, la zona es de alto tránsito para el empalme de la válvula existente en el 
recorrido del cruce de la Av. MONSERRATE con Av. CAMINOS DEL INCA de 
aproximadamente un metrado de 311.97, se realizará un cruce en condiciones especial 
de 34 metros en el cruce de la Av. BENAVIDES con Av. CAMINO DEL INCA para el 
cual se tuvo que presentar los permisos especiales a la Municipalidad 
(CONSTRUCERT, 2011). 
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1.2.2 Problemática 
 
 El desplome de los precios del petróleo a nivel mundial es bastante crítica sobre 
todo en los países que no estaban preparados para la situación, lo que ha obligado a los 
países a redefinir sus políticas energéticas. Los principales productores mundiales de 
gas licuado de petróleo son: Estados Unidos, Arabia Saudita y China, la producción a 
través de aceite exquisito y de gas exquisito, está cambiando los mercados mundiales a 
una mayor producción de Gas licuado de petróleo, los nuevos hallazgo y desarrollos en 
los campos de gas exquisitos, son una potente alternativa para la mayor producción de 
Gas licuado de petróleo. Su capacidad instalada de exportación supero los 3 millones de 
toneladas en el 2010 y se proyecta a superarlas a los 30 millones de toneladas anuales. 
 
El impacto de producción de gas natural de exquisito incrementaron la producción de 
gas licuado de petróleo en Norteamérica, con una capacidad de 35 millones de toneladas 
anuales, el cual se reflejara en una mayor exportación a países como Sudamérica, con 
este nuevo escenario en la industrial mundial, los Estados Unidos tendrá la capacidad 
para llevar gas licuado de petróleo a los países más importantes del mundo. (UPME, 
2017) 
 
La falta de abastecimiento de gas licuado de petróleo en el Peru ha tenido que salir a 
pedir calma a la población ante la situación de escasez en lima, el gas licuado de 
petróleo el cual se usa como combustible de manera residencial, industrial y 
automovilístico, por el cual El Ejecutivo tuvo que salir indicando que pueden atender el 
mercado interna e incluso la exportación del combustible, en algunos lugares del país el 
incremento del combustible alcanzo un alza del 10%. La crisis puso en evidencia la 
deficiencia de la infraestructura del país para el abastecimiento del combustible tanto en 
el mercado de uso residencial, industrial y vehicular. Expertos en hidrocarburos, indican 
que este tema está relacionado con cuán importante es el GLP en el consumo del país. Y 
si es importante, se debe seguir con la promesa de la masificación del gas natural en el 
ámbito de uso doméstico, industrial y vehicular. (OSINERGMIN, 2010) 
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1.3 Objetivo de la monografía 
 
1.3.1 Objetivo general 
 
Realizar los cálculos de ingeniería para la ampliación de la tubería de Gas 
Natural que asegure el transporte de 1003 m3/h a una presión de 10 bar desde la 
válvula de empalme existente hasta la válvula de servicio. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
• Determinar y seleccionar el Diámetro y tipo de tubería a realizar para el 
transporte de gas natural. 
• Hallar la presión final a la entrada de la válvula de servicio para la estación 
de grifo PRIMAX, además de estimar la caída de presión en el nuevo 
conducto. 
• Determinar el espesor de la tubería adecuada para el transporte del fluido. 
• Hallar el tipo de flujo en la tubería. 
 
1.4 Limitaciones del tema 
 
La presente monografía se limita al cálculo del diámetro y el espesor de la 
tubería a usar para la extensión de red como el tipo de flujo en el que se encuentra el 
fluido, teniendo en cuenta los parámetros de caudal, presión y longitud real. 
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Kumar (1987) plantea las dos teorías más aceptadas del origen de los fluidos petroleros: 
• La teoría inorgánica. 
• La teoría orgánica. 
 
De acuerdo a la teoría inorgánica, el hidrogeno reacciono con el carbono, elementos que 
se encontraron sometidos a presiones altas y temperaturas elevadas debajo de la 
superficie de la tierra, que genero la formación de gas y aceite. Tiempo después dichos 
hidrocarburos migran a través de las porosidades de la roca y se agruparon en trampas 
de sub superficiales. 
 
La teoría orgánica que es la más aceptada, indica que los hidrocarburos se generaron a 
partir de descomposición de material orgánico el cual estuvo sujeto a ciertas 
condiciones de presión y temperatura durante cierto tiempo geológico, las capas de 
materiales se depositaron sobre dichos organismos muertos desplazando grandes 
cantidades de sedimentos al interior del océano. Posteriormente, fueron compactados 
por nuevos sedimentos y así formaron las rocas sedimentarias. Las acumulaciones de 
hidrocarburo fueron generados en rocas, tales como lutitas y calizas y pudieron migrar 
desde su origen a través de rutas de migración hacia horizontes porosos y permeables. 
(De los Ángeles, 2015) 
 
2.2. El gas natural 
 
Dado la reducción del recurso natural no renovable de petróleo, Frente a la 
reducción de las reservas de petróleo, se ha vuelto la mirada hacia el gas natural 
para la utilización tanto como para la generación de electricidad, vehículos de 
transporte terrestre, industria, comercio, residencia. En el sector Industrial se 
podría destacar en área de siderurgia, metalurgia, cerámica textil, química, 
plantas pesqueras, producción de abono son las principales ramas de 
consumidores de gas natural. La Composición del gas natural incluye diversos 
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hidrocarburos gaseosos, con predominio del metano y en proporciones menores 
etano, propano, butano, pentano y pequeñas proporciones de gas inertes como el 
dióxido de carbono y nitrógeno. El gas natural es incoloro, inodoro, insípido, se 
le tiene que añadir un agente químico que le da un olor, con el propósito de 
detectar una posible fuga de gas. Además por su densidad de 0.60 a una presión 
de 1 atm, inferior a la del aire, el gas natural tiene tendencia a elevarse y puede, 
consecuentemente, desaparecer fácilmente del sitio donde se encuentre por 
cualquier grieta. (Pezo, 2010) 
 
A partir de su descubrimiento el gas natural se ha convertido en una de las 
fuentes más importante de energía para el hombre moderno, tanto para el uso de 
modo doméstico, generación de energía, industrial, vehicular, explotación, 
producción, almacenamiento, tratamiento y distribución. A medida que la 
demanda de combustible gaseosa aumenta, se ha visto la necesidad de voltear su 
atención al estudio de los procesos de separación y deshidratación y 
desulfuración del gas natural, para aplicar sus conocimientos y poder alcanzar los 
requerimientos necesarios para la refinación y cumplir los estándares para la 
calidad de comercialización del gas natural. (De los Ángeles, 2015) 
 
2.3. Propiedades del gas natural 
 
La composición del gas natural varía según el punto de ubicación de pozo, sin 
embargo se puede indicar que incluye diversos hidrocarburos gaseosos varía con 
la localización del pozo gasífero, sin embargo se puede indicar que el porcentaje 
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Tabla 1. Propiedades principales del gas natural extraído del pozo de Camisea. 
Propiedad Unidad Valor 
Densidad relativa  0,65 
Poder Calorífico Kcal/m3 9032 




A Volumen constante (Cv) Cal/molºC 6,56 
Peso atómico uma 16,04 
Punto de fusión ºC -182,04 
Punto de Ebullición ºC -161,6 
Flash Point ºC -188,0 
Temperatura de ignición ºC 60,0 
Límites de explosividad        % 5-15 
Calorías por gramo Kcal 12 
Fuente: Gas de Camisea para Lima y Callao “GNLC”.  
 
Entre las propiedades podemos encontrar: 
1. Peso molecular del gas (PMg). 
2. Gravedad específico (GE). 
3. Densidad del gas. 
4. Viscosidad del gas (ug). 
5. Factor de compresibilidad del gas (Z). 
6. Factor volumétrico de formación del gas (Bg). 
7. Volumen específico (v). 
8. Compresibilidad isotérmica del gas (Cg). 
 
2.3.1. Peso molecular del gas (pmg) 
 
Es la unión de la de los pesos moleculares de cada elemento que conforman el gas 
natural. Las unidades del peso molecular son: kgr/kmol o lb/lbmol. 
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El gas natural, es una mezcla de componentes y es por ello que el peso molecular de gas 
se obtiene sumando la fracción molar de cada i-esimo componente por su respectivo 






=∑                                                                                               ……... [1] 
Ma - Peso Molecular aparente de una mezcla de gas. 
Mi  - Peso molecular del componente i en la mezcla. 
yi -  Fracción molar del componente i en la mezcla. 
 
2.3.2. Gravedad especifica (GE) 
 
Es la relación de la densidad de una sustancia a la densidad de una sustancia referencia. 
Para efectuar la relación entre ambas sustancias, es necesario que ambas se encuentren a 
la misma presión y temperatura. Si asumimos un comportamiento de gas ideal para 
ambas sustancias, la gravedad específica se puede expresar en función de los pesos 
moleculares de cada sustancia. (Carrillo, 2013) (Guerrero, 2013) (La Comunidad 
Petrolera) 
 
/GE GEgas GEaire=                                                                                 ……... [2] 
/GE GMg PMaire=                                                                                   ……... [3] 
Siendo el peso molecular del aire seco = 29 lb/lb mol 
Ambas relaciones son válidas y su unidad es: adimensional. 
 
2.3.3. Densidad del gas 
Es la relación entre masa y el volumen de una sustancia en estudio. En el caso del gas 
natural se puede desmostar que la densidad del mismo será: 















 = = 
 
                                                                                         ……... [4] 
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Pg - densidad de la mezcla de gas lb/ft3 
Ma - Peso molecular aparente de una mezcla de gas. (De los Ángeles, 2015) 
1 
2.3.4. Viscosidad del gas 
 
Es la relación entre es esfuerzo cortante y la velocidad del esfuerzo cortante, que se 
aplica a una porción de fluido para que adquiera movimiento (viscosidad dinámica) 
Hay distinto tipos de viscosidad, siendo las de mayor estudio la dinámica y la cinética, 
siendo esta última resistencia que se genera al fluir un fluido bajo efecto de la gravedad. 
La viscosidad de los gases tendrá el siguiente comportamiento: 
• A bajas presiones (menos a 1500 PSI), un aumento de la temperatura aumentara 
la viscosidad del gas. 
• A altas presiones (mayor a 1500 PSI), un aumento de la temperatura disminuye 
la viscosidad. 
• A cualquier temperatura, si se aumenta la presión la viscosidad aumenta. 
• La viscosidad será mayor, a medida que el gas posea componentes más pesados. 
(De los Ángeles, 2015) 
 
2.3.5. Factor de compresibilidad del gas (Z): 
 
Es un factor de corrección introducido en la ecuación general de los gases y será 
obtenido experimentalmente dividiendo el volumen real de n moles de un gas a presión 
y temperatura, por el volumen ideal ocupado por la misma masa de gas a iguales 
condiciones de presión y temperatura. 
La ecuación a usar será de los gases ideales pero con el factor z como corrección: 
El factor Z, es función de propiedades pseudo reducidas es decir, Z=f: (Ppr, Tpr). 
 
pV ZnRT=                                                                                                 ……... [5]   
 
El factor Z, es función de propiedades pseudo reducida, es decir, Z=f: (Ppr , Tpr). 
 
                                                          
1 [4], (CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL,2015, P47) 
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Por ello es necesario encontrar una serie de parámetros que nos permitirán encontrar el 
factor Z, entrando en una gráfica adecuada, con Ppr y Tpr. (Carrillo, 2013; Guerrero, 
2013). 
 
Figura 1. Factor de compresibilidad z de los gases ideales 
Fuente: Modificado de Heriot –Watt 
Para hallar las propiedades pseudo críticas se pueden determinar a través de las 
composiciones molares de cada componente del gas natural o a través de la gravedad 
especifica del mismo. 
Para determinar Z, por la gráfica es necesario conocer algunos parámetros que se 
enuncian a continuación: 
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2168 32.5 12.5pc g gT γ γ= + −  
2667 15 37.5pc g gP γ γ= + −  
 
Con las propiedades pseudocríticas hallas las pseudoreducidas y con estas el valor de Z 













=                                                                                                       …... [7]   
 
Para cuando el gas posee componentes no hidrocarburos será necesario introducir una 
corrección de las propiedades pseudo críticas, la cual se determinara por medio de las 
siguientes ecuaciones, y obtenidas las propiedades pseudo reducida, hallar el factor Z. 
 
Ahora vamos a corregir por la presencia de sulfuro de hidrogeno y dióxido de carbono. 




















2 2H S COA y y= +  
B - fracción de moles H2S 
Con las correcciones ya hechas, volvemos al cálculo de las propiedades pseudo 
reducidas y hallamos Z de la gráfica. 
 
                                                          
2 [6], [7], (CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL,2015, 
P40) 
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2.3.6. Factor volumétrico de formación del gas (bg): 
 
Es un factor que relaciona el volumen de gas en el yacimiento a presión y temperatura 
con el volumen de la misma masa de gas en superficie a condiciones normales presión 
de 14.7 psi y 60ªF. (BECERRA, 2011) 
 
2.3.7. Volumen específico (v). 
 
Es definido como el volumen ocupado por una masa de gas, es decir, el volumen 
dividido entre la masa. Para gas ideal es el inverso de la densidad. (BECERRA, 2011) 








                                                                                      …... [8]   
2.3.8. Compresibilidad isotérmica del gas (cg): 
 
La variación de la compresibilidad de un fluido con la presión y temperatura es de gran 
importancia para los cálculos de ingeniería de yacimientos. Para una fase liquida, la 
compresibilidad es pequeña y se asume en ocasiones constante, pero para los gases no 
sucede lo mismo. La compresibilidad isotérmica del gas es el cambio en el volumen por 
unidad de cambio de presión. (BECERRA, 2011) 
 
 
2.3.9. Flujo de gas en tubería. 
 
El método más común para transportar fluidos de un punto a otro es impulsarlo a través 
de un sistema de tuberías. Las tuberías de sección circular son las más frecuentes, ya 
     21 
    
que esta forma ofrece no sólo mayor resistencia estructural sino también mayor sección 
transversal para el mismo perímetro exterior que cualquier otra forma.  
 
El manejo de los fluidos en superficie provenientes de un yacimiento de petróleo o gas, 
requieren de la aplicación de conceptos básicos  relacionado con el flujo de fluidos en 
tuberías en sistemas sencillos y en red de tuberías, el uso de válvulas  accesorios y las 
técnicas necesarias para diseñar y especificar equipos utilizados en operaciones de 
superficie. 
 
Los fluidos de un yacimiento de petróleo son transportados a los separadores, donde se 
separan las fases líquidas y gaseosas. El gas debe ser comprimido y tratado para su uso 
posterior y el líquido formado por petróleo agua y emulsiones debe ser tratado para 
remover el agua y luego ser bombeado para transportarlo a su destino. (Alvarez, 2012) 
 
Tabla 2 - Valores de rugosidad para los materiales más usados en tuberías 
Material 
Rugosidad Ɛ 
(m) Rugosidad Ɛ (pie) 






Tubo extruido, cobre, latón y 
acero 




Hierro dúctil, recubierto 
  
Hierro dúctil, no recubierto 
  
Concreto, bien fabricado 
  
Acero remachado     
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2.4. Fundamentos de flujo 
 
Clasificación del flujo. 
 
El movimiento de los fluidos puede clasificarse de muchas maneras, según diferentes 
criterios y según sus diferentes características, este puede ser: 
 
a) Flujo Turbulento 
 
El flujo turbulento es más comúnmente desarrollado debido a que la naturaleza tiene 
tendencia hacia el desorden y esto en términos de flujos significa tendencia hacia la 
turbulencia. Este tipo de flujo se caracteriza por trayectorias circulares erráticas, 
semejantes a remolinos. El flujo turbulento ocurre cuando las velocidades de flujo son 
generalmente muy altas o en fluidos en los que las fuerzas viscosas son muy pequeñas. 
La turbulencia puede originarse por la presencia de paredes en contacto con el fluido o 
por la existencia de capas que se muevan a diferentes velocidades. Además, un 
flujo turbulento puede desarrollarse bien sea en un conducto liso o en un conducto 
rugoso. 
También se presenta como tema de aplicación la turbulencia atmosférica y la dispersión 
de contaminantes. (Alvarez, 2012) 
 
Características y Desarrollo 
 
En el flujo turbulento las partículas se mueven en trayectorias irregulares, que no son 
suaves ni fijas. El flujo es turbulento si las fuerzas viscosas son débiles en relación con 
las fuerzas inerciales. La turbulencia según la definición de Taylor y von Kármán, 
puede producirse por el paso del fluido sobre superficies de frontera, o por el flujo de 
capas de fluido, a diferentes velocidades que se mueven una encima de la otra 
 
Tipos de Turbulencia: 
- Turbulencia de pared: generada por efectos viscosos debida a la existencia de 
paredes. 
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- Turbulencia libre: producida en la ausencia de pared y generada por el 
movimiento de capas de fluido a diferentes velocidades. 
Diferentes teorías han tratado de explicar el origen y la estructura de la 
turbulencia.  Algunas explican que la turbulencia es debida a la formación de vórtices 
en la capa límite, como consecuencia de los disturbios que se generan por 
discontinuidades bruscas existentes en la pared; mientras que otras teorías atribuyen la 
turbulencia a la influencia del esfuerzo cortante, cuando se presenta un gradiente de 
velocidades con discontinuidades bruscas. Sin embargo a pesar de las múltiples 
investigaciones, los resultados obtenidos sobre el desarrollo de la turbulencia no son 
totalmente satisfactorios, ya que solo pueden estudiarse experimental y teóricamente 
como un fenómeno estadístico. (Alvarez, 2012) 
 
Factores que hacen un flujo se torne turbulento: 
 
- La alta rugosidad superficial de contacto con el flujo sobre todo cerca al borde 
de ataque y a altas velocidades, irrumpe en la zona laminar de flujo y lo vuelve 
turbulento. 
- Alta turbulencia en el flujo de entrada. En particular para pruebas en túneles de 
viento, hace que los resultados nunca sean iguales entre dos túneles diferentes. 
- Gradientes de presión adversos como los que se genera en cuerpos gruesos, 
penetran por atrás el flujo y a medida que se desplazan hacia delante lo 
“arrancan”. 
 
Calentamiento de la superficie por el fluido asociado y derivado del concepto de 
entropía, si la superficie de contacto será muy caliente, transmitirá esa energía al fluido 




b) Flujo laminar 
 
Es uno de los dos tipos principales de flujo en fluido. Se llama flujo laminar o corriente 
laminar, al movimiento de un fluido cuando éste es ordenado, estratificado, suave. En 
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un flujo laminar el fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse y 
cada partícula de fluido sigue una trayectoria suave, llamada línea de corriente. En 
flujos laminares el mecanismo de transporte lateral es exclusivamente molecular. 
El flujo laminar es típico de fluidos a velocidades bajas o viscosidades altas, mientras 
fluidos de viscosidad baja, velocidad alta o grandes caudales suelen ser turbulentos. 
El número de Reynolds es un parámetro adimensional  
 
2.5. Composición del gas natural 
 
La composición del gas natural depende mucho del yacimiento de donde se encuentre 
en la cual se observa que el Metano y el Etano son los elementos predominantes con 
cerca del 92% del total, además de una mínima proporción de gases inertes. 
 
El resto de los componentes está representado por los líquidos de gas natural, que una 
vez fraccionados producen gas licuado de petróleo. (Pezo, 2010) 
 
Tabla 3. Composición del Gas Natural 




Iso butano 0.025 
Pentano 0.003 
Dióxido de carbono 0.262 
Nitrógeno 0.725 




2.6. Beneficios del combustible gas natural 
 
El gas natural es el combustible que genera menos contaminante al medio 
ambiente, dado que su combustión no genera gases tóxicos ni residuos. Su 
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transporte y distribución se realiza mediante tuberías subterráneas por lo que no 
daña el paisaje ni atento contra la vida animal o vegetal. A mucha diferencia el 
GLP es distribuido en balones utilizando vehículos pesados el cual genera 
contaminación ambiental. 
 
El precio del gas natural es el más cómodo en el mercado (s/. 1,44 el litro; s/. 
1,45 GLP por litro; el diésel s/. 9,84 soles el galón USA); el cual nos permite 
obtener ahorros en relación con otros combustibles. (Pezo, 2010) 








2.7. Normas técnicas nacionales e internacionales del tendido de tubería para uso 
del gas natural 
 





Reglamento de distribución del gas natural por red de ductos – decreto supremo n° 
042-99-em.2008: Describe los registros, instrumentos y materiales necesarios para 
realizar una soldadura, prueba hidrostática, protección a la corrosión de la soldadura en 
línea, a su vez la capacitación que deben tener los trabajadores sobre el uso correcto de 
implementos de seguridad cuando ocurran daños a otros servicios (Afectaciones a cable 
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API Standard 1104 (American Petroleum Institute Edición 1999): La noma API cubre 
la validación de la soldadura y se aplica para construcciones nuevas como las que se 
encuentran en servicio. 
La soldadura se realizó por el proceso GTAW (Soldadura por Arco Eléctrico), se realizó 
de forma manual el proceso de soldadura y se realizó Ensayos No Destructivos de 
Radiografía y Ultrasonido, como los estándares de aceptación para los ensayos 
destructivos. (Pezo, 2010) 
 
ASME b31.8-1999 (American Society Mechanical Engineer Edición 1999): La norma 
ASME indica los requerimientos que se debe considerar para el diseño y la construcción 
de tuberías a presión. La normal indica el diseño y la practicas seguras. 
 
Referencia: ASME B31.8-1999: 
• FACTOR DE JUNTA LONGITUDINAL E: Se clasifica el tipo de soldadura 
que toma el valor E. 
• FACTOR DE DISMINUCION DE TEMPERATURA T: Se selecciona el valor 
del factor de disminución de temperatura según el ambiente al cual está sometida 




     27 
    
CAPÍTULO 3 – DESARROLLO DEL TEMA 
 
 
3.1. Condiciones iniciales 
 
Se tiene como condicional inicial realizar el siguiente metrado de tubería.  
 
Tabla 4. Descripción del proyecto. 
ítem Descripción Desde Hasta Longitud (m) Diámetro (Pulg) 
1 Empalme en válvula existente Ca. Monserrate 
Av. Caminos 
del Inca 
1 Ø 3" 
2 
construcción de la línea de 
Acero 
El cruce de la ca. 
Monserrate con la 
av. Caminos del 
Inca 
El cruce de la 
av. Benavides 
con la av. 
Caminos del 
Inca 
311.97 Ø 3" 
3 
construcción de tubería de 
conexión 
Cruce de la av. 
Benavides con av. 
Caminos del Inca 
 
12.73 Ø 3" 
4 
instalación válvula con 
extensora 
Cruce de la Av. 
Benavides con Av. 





1 Ø 3" 
5 
cruce  en condiciones 
especiales 
Av. Caminos del 
Inca 
El cruce de la 
av. Caminos 
del Inca 
34.98 Ø 3" 
 
El establecimiento para el cual se desarrollara la extensión de red es conocida 
como carga rápida. En esta se desarrollara el llenado de cilindro de vehículos, requiere 
de un compresor que eleva la presión del gas natural y realiza la carga por medio de un 
dispensador. El gas natural a utilizar para el gas natural vehicular de las redes de 
distribución industrial. 
 
El gas natural ingresa al establecimiento con una presión que varía entre 5 a 10 bar, es 
comprimido a 250 bar y almacenado en una batería de cilindros de almacenamiento de 
1250 litros, y desde allí a través de dispensadores se llena el cilindro de los vehículos 
con una presión de hasta 200 bar. 
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El gas natural será captado desde el cruce de la Calle Monserrate en la válvula extensora 
el cual será construido con tubería de acero al carbono Sch-40 D.N. 3”con accesorios 
para soldadura a tope. 
 
3.2. Componentes del sistema de gas natural vehicular 
 
Las estaciones para los cuales se desarrolla este estudio son conocidos como de carga 
rápida, lenta y combinada. En estas el llenado del cilindro de los vehículos se hace por 
medios de un dispensador, conectado a un almacenamiento de alta presión, alimentando 
generalmente por un compresor. Las redes de gas se conducen hasta las estaciones de 
carga donde se comprimirá hasta 250 bar y de allí hasta los cilindros de los vehículos 
con una presión de hasta 200 bar asimismo las presiones de operación son las 
estipuladas en el Reglamento del Ministerio de Energía y Minas y en las Normas 
Técnicas Peruanas que la sustituyen, deroguen o modifiquen. 
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3.4. Calculo del diseño para el tendido de la tubería 
 
Para poder realizar el diseño para el desfile de la tubería se utilizó la Norma 
Internacional ASME B 31.8 – 1999. 
 
3.5. Dimensionamiento de la tubería. 
 
El encargado de tomar el gas y someterlo al proceso de compresión, elevando la presión 
a 250 bar, para posteriormente almacenarlo y proporcionar un llenado para los tanques 
de los vehículos, logrando aumentar la autonomía de los mismos. 
El compresor está compuesto por un motor que es el que genera el movimiento, una 
carcasa en el cual está montando el conjunto móvil de la compresión, (pistones, bielas y 
cigüeñal); y además los equipos auxiliares (intercambiador de calor, tubería de 
interconexión del gas, válvulas de seguridad, etc.). 
 
El compresor eleva la presión utilizando cuatro etapas, a la salida de cada etapa de 
compresión el gas pasa a través de un intercambiador de calor para su enfriamiento. 
El gas retornara enfriando a la siguiente etapa de compresión hasta completar el ciclo. 
El compresor esta comandado por un tablero de control, diseñado najo un esquema 
eléctrico y de control automático, de tal manera que los interruptores de arranque y 
parada envían la señal para iniciar o terminar los ciclos. Adicionalmente, están 
conectados al sistema de seguridad para paradas de emergencia. 
 
Aguas abajo del compresor se instalara una válvula esférica roscada de accionamiento 




- Modelo                                     :  IMW50-5125DA-200-3625-4AC 
- Numero de etapas                     :  4 
- Presión mínima de Aspiración  :  5 kg/cm2 
- Presión máxima de aspiración   :  8.7 kg/cm2 
- Presión de descarga máxima      :  250 kg/cm2 
- Flujo Mínimo (5barg)                 :  600 m3/h 
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- Flujo Máximo (8.7 bar)             :  1003 m3/h 
 Velocidad                                    :   710 RPM   
-  Potencia del motor principal       :  200HP / 440 V / 60 Hz 
 
• Extensión de Red 
-   Presión máxima de operación (MOP)   :     10 kg/cm2 
- Presión Mínima de red                            :      9 kg/cm2 
- Longitud del tramo                                   :      311.97 m 
 
3.5.1. Formulas  a usar 
 
• Fórmula para el cálculo del número de Reynolds: Es un número adimensional 
que relaciona las propiedades físicas del fluido, su velocidad y la geometría del 




=   … Ecuación (1)       
       
Donde: 
Re = Numero de Reynolds. 
D = Diámetro (m) 
V = Velocidad promedio del líquido (m/s) 
ρ = Densidad del líquido (kg/m3) 
µ = Viscosidad del líquido (kg/m.s) 
 
• Formula de Weymouth para alta presión: Si el caudal por día es inferior a 
500000 m3/día y la presión se encuentra comprendida entre 5 bar y 25 bar y un 
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Donde: 
 
Q: Caudal de gas m3/día. 
W: Constante de Weymouth. 
Z: Factor de compresibilidad del gas. 
E: Coeficiente de eficiencia. 
Pi: Presión absoluta al inicio del tramo en kg/cm2. 
Pf: Presión absoluta al final del tramo kg/cm2. 
LE: Longitud de cálculo del tramo de tubería en km. 
LE= LFISICA + LACCESORIOS + LALTITUD  
 








=   … Ecuación (3)       
Donde:  
v = Velocidad del gas, (m/s) 
Q = Caudal en condiciones estándar, (sm3/h)  
Pm = Presión promedio absoluta (presión relativa o manométrica más presión 
atmosférica del lugar de la instalación) al inicio y al final de un tramo de 
instalación, (bar) 
D = Diámetro interno de a tubería, (mm) 
 














  … Ecuación (4)       
Siendo: P1 = Presión Inicial manométrica y P2 = Presión final manométrica 
Fuente: GASWorks, Pipe Flow Equations 
• Fórmula para la presión de diseño (hallaremos el espesor): La presión de 





=    Ecuación (5)       
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Donde:  
P - Presión de diseño 
S - Tensión de fluencia (MPA) 
D - Diámetro nominal exterior de la tubería (mm) 
T - Espesor nominal de pared de la tubería en (mm) 
F - Factor de diseño (adimensional) 
E - Factor de la junta longitudinal (adimensional) 
T - Factor de temperatura (adimensional) 
Fuente: ASME B 31.8, Sistema de Tuberías para Transporte y Distribución de 
Gas 
 
• Peso Molecular: Cuando se trata de mezclas no se habla de peso molecular sino 
de peso molecular aparente y se calcula de acuerdo con la composición aplicando 
la siguiente ecuación: 
 
a i iM x M=∑   … Ecuación (6) 
Donde: 
Xi: Fracción molar del componente i respectivamente. 
Mi : Peso molecular del componente i respectivamente. 
Ma: Peso molecular aparente. 
 
De igual manera si se requiere expresar la composición en porcentaje por peso 









… Ecuación (7) 
 
Cuando se trata de mezclas la obtención de Z no puede realizarse por medio de 
tablas ya que las mezclas no son compuestos puros y las condiciones no son 
críticas o reducidas, se hablas de condiciones pseudocriticas y pseudoreducidas. 
Para obtener las condiciones pseudocriticas se debe conocer la composición de la 
mezcla o la gravedad especifica. Posteriormente se puede aplicar la correlación de 
standing y Katz: 
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C i cisP x P=∑   … Ecuación (8) 
C i cisT x T=∑   … Ecuación (9) 
Donde: 
csP : Presión pseudocriticas de la mezcla. 
csT : Temperatura pseudocriticas de la mezcla. 
ix : Fracción mola de cada componente en la mezcla. 
ciP : Presión critica de cada componente en la mezcla. 
 ciT : Temperatura critica de cada componente en la mezcla. 
 














=   … Ecuación (11) 
Donde: 
sPr : Presión pseudocritica de la mezcla. 
sTr : Temperatura pseudoreducida de la mezcla. 
 
3.5.2. Tablas a usar para los cálculos del dimensionamiento de la tubería 
 
• Constante de Weymouth: La constante de Weymouth, depende del diámetro 
como se indica en el siguiente cuadro. 
•  






13 1/2 123 
19 3/4 260,1 
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25 1 496,8 
38 1 1/2 1552,3 
51 2 3022,4 
75 3 9085,5 
100 4 19054,6 
125 5 58526,4 
200 8 118662,2 
250 10 216032,9 
300 12 342813,8 
Fuente: (Pezo, 2010) 
 
• Factor Z según presión inicial: El factor de compresibilidad Z, depende de la 
presión absoluta inicial Pi, indicándose los valores en el siguiente cuadro. 
 
Tabla 6. Factor de compresibilidad 




5 a 10 1,01 
10 a 20 1,02 
20 a 25 1,03 
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• Factor de diseño (F) para la ecuación Nº5: Factor básico de diseño, F según 
clase de localidad 
Tabla 8. Clase de localidad. 









Caminos privados 0,72 0,6 0,5 0,4 
Caminos público no mejorado 0,72 0,6 0,5 0,4 
Camino de superficie dura, autopistas o 
caminos públicos y ferrocarriles 0,6 0,6 0,5 0,4 
Fuente: (Pezo, 2010) 
 
• Factor básico de diseño: Dado por la Tabla siguiente: 
 
Tabla 9. Factor básico de diseño. 
Clase de Localidad Factor de Diseño, F 
Localidad Clase 1, División 1 0,80 
Localidad Clase 1, División 2 0,72 
Localidad Clase 2 0,60 
Localidad Clase 3 0,50 
Localidad Clase 4 0,40 
Fuente: (Pezo, 2010) 
 
• Clase de Trazado: Área Unitaria clasificada de acuerdo a la densidad de población 
para el diseño y la presión de prueba de las tuberías localizadas en esa área.  
 
La Clase de Trazado (Área Unitaria), queda determinada por la cantidad de 
edificios dentro de la unidad de clase de trazado. Para los propósitos de esta 
Sección, cada unidad habitacional en un edificio de múltiples viviendas deberá ser 
contada como edificio separado destinado a ocupación humana 
i. Clase 1, corresponde a la unidad de clase de localización que contiene 10 o 
menos unidades de vivienda destinadas a ocupación humana. 
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ii. Clase 2, corresponde a la unidad de clase de localización que tiene más de 10, 
pero menos de 46 unidades de vivienda destinadas a ocupación humana. 
iii. Clase 3, corresponde a: 
a. Cualquier unidad de clase de trazado que contiene 46 o más unidades de 
vivienda destinadas a ocupación humana, o 
b. Una zona donde la tubería está colocada dentro de los 100 metros de 
cualquiera de los siguientes casos:  
i. Un edificio que es ocupado por 20 o más personas durante el uso 
normal;  
ii. Una pequeña área abierta, bien definida, que es ocupada por 20 o 
más personas durante el uso normal, tales como un campo de 
deportes o juegos, zona de recreación, teatros al aire libre u otro 
lugar de reunión pública.  
iv. Clase 4, corresponde a la unidad de clase de trazado donde predominen 
edificios con cuatro o más pisos sobre el nivel de terreno.  
a. Una Clase 4 finaliza a 200 m del edificio más próximo de cuatro o más 
pisos sobre el nivel del terreno;  
b. Cuando un grupo de edificios destinados a ocupación humana requiere 
una Clase 3, ésta finalizará a 200 metros de los edificios más próximos 
del grupo;  
c. Cuando un grupo de edificios destinados a ocupación humana requiere 
una Clase 2, ésta finalizará a 200 metros de los edificios más próximos 
del grupo. 
 
• Factor de junta longitudinal (E) para la ecuación Nº5.: dado en la tabla: 
  Tabla 10. Factor junta longitudinal 
Especif. Nº Clase de Tubería Factor E 
ASTM A 53 Sin costura 1 
 Soldado por Resistencia Eléctrica 1 




ASTM A 106 Sin costura 1 
ASTM A 134 Soldadura por Electro Fusión con Arco 0,8 
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ASTM A 135 Soldado por Resistencia Eléctrica 1 
ASTM A 139 Soldado por Electro Fusión 0,8 
ASTM A 211 Tubería de Acero Soldad en Espiral 0,8 
ASTM A 333 Sin costura 1 
 Soldada por Resistencia Eléctrica 1 
ASTM A 381 Soldadura por Arco Doble Sumergido 1 
ASTM A 671 Soldado por Electro Fusión  
 Clases 13,23,33,43,53 0,8 
 Clases 12,22,32,42,52 1 
ASTM A 672 Soldado por Electro Fusión  
 Clases 13,23,33,43,53 0,8 
 Clases 12,22,32,42,52 1 
API 5L Sin costura 1 
 Soldado por Resistencia Eléctrica 1 
 Soldado por Electro Fulguración 1 
 Soldado por Arco Sumergido 1 
 Soldado a Tope en Horno 0,6 
Fuente: (Pezo, 2010) 
 
• Factor de variación por temperatura (T) para tubos de acero para la 
ecuación Nº5. Dado en la tabla siguiente: 
 
Tabla 11. Factor de variación por temperatura. 
  Factor de Disminución de 
Temperatura, T Temperatura, ºF 





 Fuente: (Pezo, 2010) 
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• Tensión mínima de fluencia: Sus valores comunes se da en la tabla siguiente: 
 
Tabla 12. Tensión mínima de fluencia 
 
REQUERIMIENTOS 
A 25 A B X-42 X-46 X-52 X-56 
Resistencia mín. a la 
tensión kg./cm.2 
















Límite de fluencia 



















% C X 100 21 21 26 28 30 30 26 
% Mn X 100 60 90 115 125 135 135 135 
% P X 1000 3 3 3 3 3 3 3 
% S X 1000 3 3 3 3 3 3 3 
Fuente: (Pezo, 2010) 
 
• Especificación técnica de la tubería de acero al carbono API 5L / ASTM A53 
/ A106: Los valores se da en tablas especializadas, que son comunes de encontrar 
en catálogos de proveedores. 
 
• Longitud equivalente representativa en diversos diámetros de tubería. 
 
Tabla 13. Longitud equivalente representativa 
Equivalent an Length in Pipe Diameters 
(L/D) of Various Valves and Fittings 
Globe valves, fully open 450 
Angle Valves, fully open 200 
Gate valves, fully open 13 
3/4 open 35 
1/2 open 160 
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1/4 open 900 
Swing check valves, fully open 135 
In line, ball check valves, fully open 150 
Butterfly valves, 6 in and larger, fully open 20 
90° standard elbow 30 
45° estándar elbow 16 
90° long-radius elbow 20 
90° street elbow 50 
45° street elbow 26 
Standart tee: 
       Flow through run 20 
       Flow through branch 60 
Fuente: Piping systems 
 
3.6. Datos iniciales 
 
Se tiene como parte inicial 
• 10 ar1P b=  
• 31003iQ m h=  
 
3.7. Calculo de la velocidad 
 
Diseño de redes Gas Natural: Dicha ecuación podrá ser empleada con un método de 
iteración numérica a través de un software especializado. También se pueden usar otras 
ecuaciones tal como la ecuación de Weymouth aplicada al método de Hardy Cross de 
aproximaciones sucesivas o similares. 
 








=   … Ecuación (12) 
Donde:  
v = Velocidad del gas, (m/s) 
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Q = Caudal en condiciones estándar, (m3s/h)  
Pm = Presión promedio absoluta (presión relativa o manométrica más presión 
atmosférica del lugar de la instalación) al inicio y al final de un tramo de instalación, 
(bar) 
D = Diámetro interno de la tubería, (mm) 
 














  … Ecuación (13) 
 
La presión Inicial absoluta es  
P1 = 10 kg/cm2 Según estimación de diseño se llega a tener un 40 % de caída de presión 
inicial máxima. 
 
2max 0.4 10 4p kg cm∆ = × =  
2
2 10 4 6P kg cm= − =  
Reemplazando en la Ecuación (13). 
3 32 10 6






27.4557P kg cmm =  
La presión media Absoluta es: 
2 27.4557 / 1.033 /P kg cm kg cmm = +  
28.4887 /P kg cmm =  
 
Velocidad del gas: Para evitar la alta velocidad del gas en las tuberías, lo que traería 
aparejado un importante desgaste, perdida de carga, ruido y movimiento del polvo 
contenido en el gas, se limitaran a los siguientes valores, según su presión y zonda de 
red: 
 
1. En tramos de red nueva: 20 m/s 
2. En tramos de equipos de medición: 15 m/s 
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3. En tramos extremos de la red sin posibilidad de expansiones: 40 m/s 
La velocidad en la red en ningún caso deberá superar la velocidad erosional. 
 
• Consideraremos una velocidad 40 m/s 
 
Reemplazando en la Ecuación (12). 
2
100340 365.3 8.4887D= × ×  
32.8D mm=  
1.29"D =  
                                              








46.45D mm=  
1.82"D =                       
 
A una velocidad de 20 m/s se puede considerar un diámetro mayor de 2”, según la 
Concesionaria el diámetro mínimo para poder transportar el gas natural a una 
presión de 10 BAR es un diámetro de 3”. 
Por lo tanto el Diámetro a Considerar es de 3” 
3"D =  
 
3.8. Calculo del espesor de la tubería. 
 
El tubo debe ser diseñado con suficiente espesor de pared, o debe ser instalado como 
protección adecuada, para soportar previsibles cargas y previsiones externas que puedan 
serle impuestas después de instalado. 
La presión de diseño para tubos de acero se determina de acuerdo con la siguiente 
formula: 






     44 
    
P: Presión de diseño (PSI). 
S: Tensión de fluencia (PSI) 
D: Diámetro nominal exterior de la tubería (mm) 
t: Espesor nominal de pared de la tubería en (mm) 
F: Factor de diseño (adimensional) 
E: Factor de la junta (adimensional) 
T: Factor de temperatura (adimensional) 
 
• Presión de diseño PSI. 
La presión inicial es: 
1 10P bar=  
La presión de diseño es el 1.5 P1. Como fuente OSINERGMIN. Reglamento de 




P bar= × =  
217.56
DISEÑO
P PSI=  
 
• Factor de diseño: Dado que nuestro terreno es superficie dura y clase de trazado 
4 el Factor de diseño es de 0.4 según la tabla Nº8 y Nº9, corresponde a la unidad 
de clase de trazado donde predominen edificios con cuatro o más pisos sobre el 
nivel de terreno. 
0.40F =   
 
• Factor de junta longitudinal (E): La tubería seleccionada para la extensión de 
red es de especificación API 5L, Grado X42. Contará con costura longitudinal de 
fabricación ERW (Electric Resistance Welded) – Soldada por Resistencia 
Eléctrica. 
Para esta explicación de tubería y el tipo de soldadura longitudinal, el ANSI 
B318, establece un Factor de Junta Longitudinal según la tabla Nº10. 
1.0E =  
 
• Factor de temperatura: La temperatura para el tubo de acero es menor a 250 ºF 
y según la tabla Nº11. 
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El Factor de variación de resistencia por la Temperatura, T para la extensión de 
red. 
1.0T =  
 
• Diámetro Nominal: El diámetro nominal es de 3”. 
3"D =  
 
• Tensión de fluencia: La tensión mínima de fluencia especificada en PSI, como 
primer cálculo considero una tubería ASTM A53/API 5L GRADO B estipulada 
en la especificación bajo la cual se compra la tubería del fabricante según la tabla 
Nº11.  
35000S PSI=  
Reemplazando los valores en la Ecuación (8) 
2 3500
217.56 04 1 1
3
t× ×
= × × ×  
0.02331"t =  
0.59t mm=  
 
Se agrega el factor de corrosión permisible de 0.118 pulg o 2.997 mm 
 
 
Se valida según el Anexo A3: Tubería de Acero al Carbono que el Diámetro a 
usar es de 3” y para el espesor más cercano a nuestro valor obtenido se elige 
que nuestra tubería será estándar de cedula 40. 
 
3.9. Calculo de la longitud equivalente 
 
La longitud equivalente es la suma de la longitud física más la longitud de accesorios 
más la longitud de altitud que viene dada por la siguiente formula. 
 
EQUIVALENTE FISICA ACCESORIOS ALTITUDL L L L= + +   … Ecuación Nº (14). 
 
• Longitud física: La longitud en física de la extensión es: 
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311.97FISICOL metros=  
 
• Longitud por altitud: La diferencia de altitud del punto inicial al punto final es: 
1ALTITUDL metro=  
 
• Longitud por accesorios: La longitud por accesorios es identificando los 
accesorios que se usaron y calcular las respectivas longitud según la Tabla Nº13. 
 
Para el proyecto de extensión de red se usó: 
- 2 Codos de 45° 
- 1 Codo de 90° 
- 1 Válvula Bola. 
 
2 45º 90ºACCESORIOSL CODOS CODO VALVULA= + +   … Ecuación Nº (15) 
 
Se obtiene de la tabla 13 
Codo 45° 16L D =   
Codo 90° 50L D =  
Válvula Bola 150L D =  
Para el diámetro 3"D =  
 
Reemplazando en la Ecuación Nº (15) se obtiene: 











Resultados obtenidos todos los datos reemplazar en la Ecuación Nº (14) 
330.65EQUIVALENTEL metros=  
0.33065EQUIVALENTEL Km=  
 
3.10. Constante de Weymouth: La constante de Weymouth, depende del diámetro, 
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=   … Ecuación (16)       
 
Donde: 
Q: Caudal de gas m3/día. 
W: Constante de Weymouth. 
Z: Factor de compresibilidad del gas. 
E: Coeficiente de eficiencia. 
Pi: Presión absoluta al inicio del tramo en kg/cm2. 
Pf: Presión absoluta al final del tramo kg/cm2. 
LE: Longitud de cálculo del tramo de tubería en km. 
LE= LFISICA + LACCESORIOS + LALTITUD 
 
• Caudal de gas m3/día: Según la información recopilada de la estación del Grifo 
PRIMAX esta funciona 24 horas al día, pero funcionamiento de las maquinas es 
aproximadamente de 8 horas de uso diaria. 
 
31003 24 24072iQ m día= × =  
 
• Factor de compresibilidad del gas: El factor de compresibilidad Z depende de la 
presión inicial para nuestra extensión de red nuestra presión es de 10 bar según 
TABLA Nº6. 
PINICIAL =10 Kg/cm2   El valor Z obtenido de la tabla es: 
1.01Z =  
 
• Coeficiente de eficiencia: l coeficiente de eficiencia E se establece en función del 
diámetro de la tubería y el caudal diario del gas circulante. 
 
Para un Caudal de 24000 m3/día y un diámetro de 3” según la TABLA Nº7. 
0.97E =  
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• Presión inicial absoluta: se calcula como: 
 
2 2 2
1 10 1.033 11.033 11.033P kg cm kg cm kg cm bar= + = =  
 
• Presión final absoluta. 
 
2
1 11.033 11.033P kg cm bar= =  
Se considera por diseño el 40 % de caída de presión inicial. La presión final es: 
2max 0.4 10 4 / 4P kg cm bar∆ = × = =  
2(11.033 4) 7.033 / 7.0332P kg cm bar= − = =  
 
• Longitud equivalente 
330.65EQUIVALENTEL metros=  
0.33065EQUIVALENTEL Km=  
 











Validando información en la TABLA Nº5 
El diámetro a elegir es 2”. El cumple nuestro diseño para una tubería de diámetro 
de 3”. 
 
• Validando información para la presión final. 
 
Para un diámetro de 3” según la TABLA Nº5 la constante de Weymouth. 
9085.5W =  
Reemplazando en la Ecuación Nº (11) para validar la presión final. 
1662.04W =
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2 2
211.03324072 9085.5 1.01 0.97
0.33065
P−
= × × ×  
2
2 10.923 10.923P kg cm bar= =  
La presión absoluta P2 = 10.923 bar. 
La presión Manométrica    
2
2 9.89 9.89P kg cm bar= =  
El cual cumple nuestro diseño, diámetro y espesor seleccionado. 
 
3.11. Numero de Reynolds 
 
Peso molar de los componentes del Gas Natural de Camisea. 






Metano 16.043 0.88166 
Etano 30.07 0.10284 
Propano 44.097 0.00535 
Iso butano 58.123 0.00025 
Pentano 72.15 0.00003 
Dióxido de carbono 44.01 0.00262 
Nitrógeno 28.013 0.00725 
Total 1.000000 
Fuente: (De los ángeles, 2015) 
 
Reemplazando en la ecuación (6) para calcular el peso aparente del gas natural: 
16.043 0.88166 30.070 0.10284 ... 44.010 0.00262 28.13 0.01725a i iM x M= = × + × + + × + ×∑
17.808a i iM x M= =∑ … Ecuación Nº (17) 
 
A continuación el uso de la Ecuación Nº (7) para calcular la composición por 
porcentajes en peso: 
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 Todos los resultados están en la siguiente tabla 













Metano 16.043 0.88166 14.144 0.794 
Etano 30.07 0.10284 3.092 0.174 
Propano 44.097 0.00535 0.236 0.013 
Iso butano 58.123 0.00025 0.015 0.001 
Pentano 72.15 0.00003 0.002 0.00012 
Dióxido de carbono 44.01 0.00262 0.115 0.006 
Nitrógeno 28.013 0.00725 0.203 0.11 
Total 1.000000 17.808 1.000 
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Se obtiene como peso Molar aparente: 
 
17.808 /aM gr mol=  
 





Presión Critica (Pc) Temperatura Critica (Tc) XiPci xiTci 
psi Bar ºF ºK Bar ºk 
Metano 16.043 667.000 45.988 -116.660 190.561 36.527 151.359 
Etano 30.07 707.800 48.801 90.070 305.411 8.474 53.036 
Propano 44.097 615.000 42.403 205.920 369.772 0.562 4.899 
Iso butano 58.123 527.900 36.397 274.410 407.822 0.030 0.333 
Pentano 72.15 488.100 33.653 385.700 469.650 0.004 0.057 
Dióxido de 
carbono 




Nitrógeno 28.013 492.8000 33.977 -232490 126.211 0.388 1.439 
Total         46.462 213.092 
 
Se usara la correlación de Standing Katz, aplicando las siguientes ecuaciones, se 
obtendrá la presión y temperatura pseudocriticas respectivamente. 
 
Reemplazando en la Ecuación (8) y (9) 
 
36.527 8.474 0.562 0.030 0.004 0.3889 46.462C i cisP x P bar= = + + + + + =∑  
151.359 53.036 4.899 0.057 1.969 1.439 213.092ºCsT K= + + + + + =  
 
Para poder obtener las presiones y temperatura se deben sumar las condiciones estándar 
de trabajo a los datos de las condiciones iniciales de diseño. 
 
Presión estándar: 
tan 1.033es darP bar=  
10operacionP bar=  
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tan 10 1.033 11.033es dar operacionP P P bar= + = + =  
(10 1.033) 11.033tanP P P bar baroperaciones dar= + = + =  
Temperatura estándar: 
15º 288.15ºtanT C Kes dar = =  
20º 293.15ºT C Koperacion = =  
tan 308.15ºes dar operacionT T T K= + =  
 
















= = =  
 
3.11.1. Calculo de la viscosidad del gas natural a presiones de 10 bar 
 
Para poder determinar la viscosidad se necesita los siguientes valores: 
 
17.808 /aM gr mol=  
11.033P bar=  
20º 68ºT C F= =  
 
Los datos se consultan en la grafico A1, obteniendo como resultado la viscosidad no 
corregida (µ1): 
2
1 0.0106 1.060 10cp cpµ
−= = ×  
 














= = =  
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= = =  
 
Se valida el Anexo A2, en el cual se cruza los valores de temperatura y presión 
pseudoreducida, obteniendo la viscosidad a las condiciones de diseño: 
2 5
1




− −= ⇒ = × = ×  
 
3.11.2. Calculo de la densidad del gas natural   
 
Teniendo en consideración la temperatura y presión de diseño: 
M P
ZRT
ρ =   … Ecuación Nº (18) 
Donde:  
ρ : Densidad de gas, Kg/m3  
510 10 10P bar Pa= = ∗  
17.808 /M gr mol=  
0.97Z =  
38.314 . /º .R m Pa K mol=  




(17.808 )(10 10 )
7.533 /
(0.97)(8314 . /º . )(293.15º )
gr mol Pa
kg m
m Pa K mol K
ρ
×
= =  
 
3.11.3. Calcular el número de Reynolds 
 





= =   … Ecuación (19) 
Por consideración de cálculo para el diámetro inicial se tomó una velocidad de: 
20 m sV =  
3" 0.0762D m= =  
51.039 10 .Pa sµ −= ×  
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37.533kg mρ =  









6Re 1.062 10= ×  
 
Por lo tanto se deduce que el flujo se encuentra en turbulencia en el interior de la 
tubería.
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Entre las conclusiones más importantes se pueden citar: 
 
1. Se realizó el dimensionamiento de la tubería para la extensión de red (cuanto) 
obteniéndose una tubería de acero de Ø3” Sch 40. 
 
2. Los cálculos obtenidos satisfacen a la presión que se requiere funcionar el 
compresor para la estación de GRIFO PRIMAX MONTREAL, a la que llega a la 
válvula de servicio en 9.89 bar 
 
 
3. Se realizó lo cálculo del espesor de tubería obteniéndose (cuál). De las tablas se 
selecciona el espesor comercial que corresponde a un acero Sch 40 de Ø 3” igual a 
3.592 mm. 
 
4. Se calculo el número de Reynolds, obteniéndose 6Re 1.062 10= × lo cual 
















     56 
    
RECOMENDACIONES 
 
Entre las recomendaciones de este trabajo se citan: 
 
1. Se recomienda usar los diversos programas para simulación de flujo en tuberías, 
con la finalidad de obtener resultados más exactos y poder ver el comportamiento 
de flujo en tuberías. 
 
2. Se recomienda verificar la pérdida en accesorios realizando mediciones 
experimentales en laboratorio. 
 
3. Se recomienda validar la presión final a la que llega a la válvula de servicio de 
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Grafico A1: Correlación de la viscosidad de gases de hidrocarburos a 1 atm. 
 
(Carr, Kobayashi, & Burrows, 1954), Permission to publish from the Society of 
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Grafico A2: Correlación de la relación de gases hidrocarburos en función de la 
temperatura y presión pseudoreducidas. 
 
 
(Carr, Kobayashi, & Burrows, 1954), Permission to publish from the Society of 
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Grafico A3: Tubería de Acero al Carbono. 
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